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1. Informationen zu dieser Anleitung

1. Informationen zu dieser Anleitung

Das Personal muss diese Montage- und Serviceanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfaltig gelesen und
verstanden haben.

1.1. Formelles zur Montage- und Serviceanleitung

© FENECON GmbH, 2023
Alle Rechte vorbehalten

Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der Firma FENECON GmbH gestattet.

1.2. Version/Revision

Version/ Revision  Anderung Datum Name
2021.01 Entwurf Ersterstellung 12.04.2021 CE Design
2021.02 Uberarbeitung Entwurf 27.05.2021 FENECON TK
2021.03 Fehlerbehebung 27.06.2021 FENECON TK
2021.04 Kabeltyp geandert 05.08.2021 FENECON TK
2021.05 Formatierung angepasst 09.09.2021 FENECON TK
2021.06 Uberarbeitung Wechselrichter und EMS Box 24.11.2021 FENECON FT
2022.01 Einfligen weiterer Ubersichtsdarstellungen 24.11.2022 FENECON JE
2023.01 Uberarbeitung der Anleitung 27.01.2023 FENECON JS
2023.02 Umstellung auf Home Wechselrichter FHI-10-DAH 16A  07.02.2023 FENECON PM

Tabelle 1. Version Revision

1.3. Darstellungskonventionen

Dieses Symbol kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Falls diese Gefahr nicht vermieden
wird, kann diese zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihren.

n Dieses Symbol kennzeichnet eine mégliche gefahrliche Situation. Falls diese gefahrliche Situation nicht
vermieden wird, kann dies zu leichten oder méasigen Verletzungen fuhren.

# Dieses Symbol kennzeichnet eine Warnung. Falls diese Warnung nicht beachtet wird, kann dies zu
Beschadigung und/oder Zerstérung der Anlage fuhren.

$ Dieses Symbol kennzeichnet einen Hinweis. Das Beachten des Hinweises wird empfohlen.

Tabelle 2. Darstellungskonventionen
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1.4. Aufbau von Warnhinweisen

1.4. Aufbau von Warnhinweisen

Warnhinweise schitzen bei Beachtung vor mdglichen Personen- und Sachschaden und stufen durch das Signalwor
die Gro8e der Gefahr ein.

Quelle der Gefahr
Mdgliche Folgen bei Nichtbeachtung
- Magnahmen zur Vermeidung/Verbote

Gefahrenzeichen
Das Gefahrenzeichen kennzeichnet Warnhinweise, die vor Personenschaden warnen.

Quelle der Gefahr
Die Quelle der Gefahr nennt die Ursache der Gefahrdung.

Magliche Folgen bei Nichtbeachtung
Die moglichen Folgen bei Nichtbeachtung des Warnhinweises sind z. B. Quetschungen, Verbrennungen oder ander:
schwere Verletzungen.

Mag&nahmen/Verbote
Unter Magnahmen/Verbote sind Handlungen aufgefihrt, die zur Vermeidung einer Gefahrdung erfolgen missen (z.
B. Antrieb stillsetzen) oder die zur Vermeidung einer Gefahrdung verboten sind.
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1.5. Begriffe und Abktrzungen

1.5. Begriffe und Abklrzungen

Folgende Begriffe und Abkirzungen werden in der Montage- und Serviceanleitung verwendet:

Begriff/Abklrzung

AC
BHKW
BMS
DC
EMS
Energy-Meter
FEMS
IBN
MPPT
NAP
PE

PV

RTE

SG-Ready

SOC

SOH
SPD
VDE
Widget

Bedeutung
Alternating Current - Wechselstrom

Blockheizkraftwerk

Batterie Management System

Direct Current - Gleichstrom

Energiemanagement System

Stromzahler fir den Wechselrichter am Netzanschlusspunkt
FENECON Energiemanagement System

Inbetriebnahme

Maximum Power Point Tracking Sucher fir den maximalen Leistungspunkt
Netzanschlusspunkt

Schutzleiter

Photovoltaik

Round-trip-Effizienz (RTE)
Systemwirkungsgrad Verhaltnis der entladenen zur geladenen Energiemenge

Smart-Grid-Ready - Vorbereitung der Warmepumpe zur externen Ansteuerung

State of Charge
Ladezustand Die verfligbare Kapazitat in einer Batterie, ausgedrickt als Prozentsatz der
Nennkapazitéat.

State of Health - Alterungszustand
Surge Protection Device - Uberspannungsschutz
Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.

Komponente des Online-Monitoring

Tabelle 3. Begriffe und Abkirzungen
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1.6. Lieferumfang

1.6. Lieferumfang

Pos. Komponente Anzahl  Bemerkung
1 FENECON Home - Wechselrichter 1
FENECON Home - EMS Box (inkl. FENECON

2 . 1
Energiemanagement System )

optional fur 2. FENECON Home-
3 FENECON Home - Parallel Box 1 P .

Batterieturm

optional fur 3. FENECON Home-
4 FENECON Home - Extension Box 1 P . )

Batterieturm
5 FENECON Home - BMS Box 1 je FENECON Home-Batterieturm
6 FENECON Home - Batteriemodul abhangig von der bestellten Kapazitat
7 FENECON Home - Sockel 1 je FENECON Home-Batterieturm

Tabelle 4. Lieferumfang

Komponente Bemerkung

Montage- und Serviceanleitung

Anleitung fur den Installateur
FENECON Home g

Schnellstartanleitung FENECON HomeSchnellstartanleitung fur den Installateur
Bedienungsanleitung FENECON Hom@eAnleitung flr den Benutzer / Endkunden
Broschire FENECON Home

Tabelle 5. Unterlagen
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2. Sicherheit
2. Sicherheit

2.1. Bestimmungsgeméasge Verwendung

Das Stromspeichersystem dient dem Speichern von elektrischer Energie in wiederaufladbaren Lithium-
Eisenphosphat-Batteriemodulen (Beladen) und dem Bereitstellen von elektrischer Energie (Entladen). Dieser Be-
und Entladeprozess erfolgt Uber einen angeschlossenen FENECON Home-Wechselrichter. Alle Prozesse d
Stromspeichersystems werden durch das FEMS Uberwacht und gesteuert. Die Anlage darf nur unter Einhaltung del
zulassigen technischen Daten (siehe Kapitel 3) verwendet werden.

2.2. Qualifikation des Personals

Die Installation und Wartung der Anlage darf nur qualifiziertes Personal durchftihren.

2.2.1. Elektro-Fachpersonal

Zu Elektro-Fachpersonal zahlen Personen, die
¥ aufgrund lhrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlagigen Normen
und Bestimmungen in der Lage sind, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszufiuhren.

¥ vom Betreiber zum Ausfihren von Arbeiten an elektrischen Anlagen und Ausristungen des Batteriesystems
beauftragt und geschult worden sind.

¥ mit der Funktionsweise des Batteriesystems vertraut sind.

¥ auftretende Gefahrdungen erkennen und diese durch geeignete Schutzma8nahmen verhindern kénnen.

2.2.2. Servicepersonal

Zum Servicepersonal zahlt das Herstellerpersonal oder durch die FENECON GmbH unterwiesenes und autorisierte
Fachpersonal, welches flr Arbeiten an der Anlage (z. B. Montage, Reparatur, Wartung, Tatigkeiten an den Batterien
etc.) durch den Betreiber angefordert werden muss.
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2.3. Allgemein zum FENECON Home Speichersystem

2.3. Allgemein zum FENECON Home Speichersystem

¥ Die Installation der Batteriemodule und die Herstellung der Kabelverbindungen dirfen nur durch Elektro-
Fachpersonal erfolgen.

¥ Das Stromspeichersystem darf nur unter den bestimmten Lade- / Entladebedingungen benutzt werden (vgl.
Kapitel Technische Daten).

¥ Das Stromspeichersystem nicht in Wasser eintauchen, befeuchten oder mit nassen Handen berihren.

¥ Abstand zu Wasserquellen halten

¥ Das Stromspeichersystem von Kindern und Tieren fernhalten

¥ Das Stromspeichersystem kann einen Stromschlag und durch Kurzschlussstrome Verbrennungen verursachen.
¥ Stromspeichersystem nicht erhitzen

¥ Nicht versuchen, Batteriemodule zu quetschen oder zu 6ffnen

¥ Heruntergefallene Batteriemodule nicht mehr verwenden.

¥ Das Stromspeichersystem an kiihlen Orten aufstellen/lagern

¥ Das Stromspeichersystem nicht mehr verwenden, wenn wéahrend der Montage, des Ladens, des normalen
Betriebs und/oder der Lagerung Farbveranderungen oder mechanische Schaden festgestellt werden.

¥ Augen- und Hautkontakt mit ausgetretener Elektrolytlosung muss vermieden werden. Nach dem Kontakt mit
Augen oder Haut muss sofort mit Wasser gespluilt/gereinigt und ein Arzt aufgesucht werden. Durch verspatete
Behandlung kdnnen schwerwiegende gesundheitliche Sch&den entstehen.

¥ Das Stromspeichersystem keinem offenen Feuer aussetzen.

¥ Das Stromspeichersystem nicht in der Néahe von offenem Feuer, Heizungen oder Hochtemperaturquellen
aufstellen oder benutzen.

¥ Aufgrund der Hitze kdnnen Isolationen schmelzen und die Sicherheitsentliftung beschéadigt werden. Dies kann
zu Uberhitzung, Explosion oder Branden an den Batteriemodulen fiihren.

¥ Wenn die Schutzvorrichtungen beschadigt sind, kdnnen abnormale Ladestrdome und -spannungen eine
chemische Reaktion in den Batteriemodulen verursachen, die zu Uberhitzung, Explosion und sogar zum Branc
der Batteriemodule fuhren.

¥ Die Steckkontakte der BMS-Box nicht umgekehrt anschlie§en.
¥ Batteriemodule nicht kurzschlie8en.

¥ Die Batteriemodulstecker (+) und (-) nicht direkt mit einem Draht oder einem metallischen Gegenstand (z. B.
Metallkette, Haarnadel) beriihren. Bei Kurzschluss kann tiberma8ig Strom erzeugt werden, der zu Uberhitzung,
Explosion oder Brand der Batteriemodule fuhren kann.

¥ Teile des Stromspeichersystems nicht werfen oder fallen lassen.
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2.3. Allgemein zum FENECON Home Speichersystem

¥ Keine mechanische Gewalt auf das Stromspeichersystem einwirken lassen. Die Batteriemodule konnen
beschadigt werden und es kann zu Kurzschliissen kommen, was zu Uberhitzung, Explosion oder Brand de
Batteriemodule fuhren kann.

¥ Es durfen keine Lotarbeiten am Stromspeichersystem durchgefihrt werden. Wahrend des Lotens eingebrachte
Warme kann den Isolator und den Mechanismus der Sicherheitsentliiftung beschadigen und zu Uberhitzung,
Explosion oder Brand der Batteriemodule fihren.

¥ Die Batteriemodule durfen nicht zerlegt oder veréandert werden. Die Batteriemodule enthalten einen
Sicherheitsmechanismus und eine Schutzeinrichtung, deren Beschadigung zu Uberhitzung, Explosion odel
Brand der Batteriemodule fihren kann.

¥ Die Batteriemodule nur bestimmungsgemag verwenden. Die nichtbestimmungsgeméa8e Verwendung kann zu
Uberhitzung, Explosion oder Brand der Batteriemodule fiihren.

¥ Die Anweisungen zur Installation und zum Betrieb lesen, um Schaden durch fehlerhafte Bedienung zu
vermeiden.

¥ Die Batteriemodule kdnnen maoglicherweise nach langerer Lagerzeit Uber eine zu geringe Zellspannung
verfligen. Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich an den Service

¥ Die Batteriemodule keinen Hochspannungen aussetzen.
¥ Die Batteriemodule auf ebenen Flachen abstellen.
¥ Keine Gegenstande auf den FENECON Home Batterieturm abstellen.

¥ Nicht auf das Stromspeichersystem treten.

2.3.1. Installation, Betrieb und Wartung

Bei Installation, Betrieb oder Wartung der Batteriemodule unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise beachten:
¥ Installations-/Wartungsarbeiten und die Herstellung der Kabelverbindungen dirfen nur von Fachpersonal
(Elektro-Fachpersonal) durchgefuhrt werden.

¥ Bei den Wartungsarbeiten auf trockene lIsoliergegenstande stellen und wahrend der Wartungsarbeiten/des
Betriebs keine Metallgegenstande (z. B. Uhren, Ringe und Halsketten) tragen.

¥ |solierte Werkzeuge benutzen und persénliche Schutzausristung tragen.
¥ Nicht zwei geladene Kontakte mit Potentialdifferenz berihren

¥ Die Batteriespannung mit einem Multimeter messen und sicherstellen, dass die Ausgangsspannung im Aus-
Modus 0 V betragt.

¥ Wenn eine Anomalie festgestellt wird, den Batterieturm sofort ausschalten.
¥ Die Wartungsarbeiten erst fortsetzen, nachdem die Ursachen der Anomalie beseitigt wurden.

¥ Die Batteriemodule konnen einen Stromschlag und durch hohe Kurzschlussstréme Verbrennungen
verursachen.
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2.4. Betriebsmittel

2.3.2. Brandschutz

¥ Das Stromspeichersystem nicht direktem Sonnenlicht aussetzen
¥ Den Kontakt mit leitfahigen Gegenstanden (z. B. Drahten) vermeiden.

¥ Hitze- und Feuerquellen, brennbare, explosive und chemische Materialien vom Stromspeichersystem
fernhalten

¥ Die FENECON Home-Batteriemodule aufgrund Explosionsgefahr nicht im Feuer entsorgen

2.3.3. Lagerung

¥ Batteriemodule (Lithium-Eisenphosphat-Batterien) nicht mit brennbaren oder giftigen Gegenstanden lagern

¥ Batteriemodule mit Sicherheitsméngeln separat von unbeschadigten Batteriemodulen lagern.

2.3.4. Beladung

¥ Den SOC des Batteriemoduls zum Versand unter 30% halten und das Batteriemodul aufladen, wenn es lange
als 6 Monate gelagert wurde.

2.4. Betriebsmittel

2.4.1. Elektrolytlosung der Batteriemodule

¥ In den Batteriemodulen (Lithium-Eisenphosphat) wird Elektrolytldsung eingesetzt.

¥ Die Elektrolytlésung in den Batteriemodulen ist eine klare Flissigkeit und hat einen charakteristischen Geruch
nach organischen Lésungsmitteln.

¥ Die Elektrolytlosung ist brennbar.
¥ Die Elektrolytldsung in den Batteriemodulen ist korrosiv.

¥ Der Kontakt mit Elektrolytlosung kann zu schweren Verbrennungen der Haut und Schaden an den Augen
fuhren.

¥ Die Dampfe nicht einatmen.

¥ Bei Verschlucken der Elektrolytlésung, Erbrechen auslésen.

¥ Nach Einatmen der Dampfe sofort den kontaminierten Bereich verlassen.

¥ Nach Bertihrung mit der Haut griindlich mit Wasser und Seife waschen.

¥ Nach Kontakt mit den Augen so schnell wie mdglich 15 Minuten mit fie§endem Wasser spiilen.

¥ Sofort an einen Arzt wenden.

12/ 104 FENECON Home Montage- und Serviceanleitung
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3. Technische Daten

3.1. Allgemein

Benennung

Installation /
Umgebungsbedingungen

Zertifizierung / Richtlinie

IP-Klassifizierung
Betriebshohe Gber NN

Aufstell-/ Betriebstemperatur
Arbeitstemperatur Batterie

Optimale Betriebstemperatur der

Batterie
Kihlung
Max. Netzanschluss

Gesamtsystem

Wechselrichter

Batterie

Tabelle 6. Technische Daten - Allgemein

FENECON Home Montage- und Serviceanleitung

Version:2023.02

Wert/Gro8e
IP55

22.000 m

-30 jC bis +60 |C
-10 jC bis +50 |C
15 {C bis +30 |C

Lufterlos
120 A
CE

VDE 4105:2018-11
Tor Erzeuger Typ A 1.1

UN38.3
VDE 2510-50

3. Technische Daten

13/ 104



3.2. Technische Daten - Wechselrichter

3.2. Technische Daten - Wechselrichter

Benennung

Wechelrichter Modell

DC-PV-Anschluss

AC-Anschluss

Notstrom

Wirkungsgrad

Allgemein

Max. DC Eingangsleistung
MPP-Tracker

Eingénge je MPPT
Startspannung

Min. DC Einspeisespannung
Max. DC Einspeisespannung
MPPT Spannungsbereich

MPPT Spannungsbereich Volllast
Max. Eingangsstrom je MPPT
Max. Kurzschlussstrom je MPPT
Netzanschluss

Max. Ausgangsstrom

Max. Eingangsstrom

Nominale Scheinleistungsausgabe

Max. Scheinleistungsausgabe

Max. Scheinleistung vom Stromnetz

Cos(!)
Notstromféahig

Netzform

Notstromversorgte Lasten (pro Phase)l0.000 VA (3.333 VA)*

Schieflast

Schwarzstart

Solare Nachladung

Max. Wirkungsgrad
Européaischer Wirkungsgrad
Breite | Tiefe | Hohe
Gewicht

Topologie

Tabelle 7. Technische Daten - Wechselrichter

*auch im Netzparallelbetrieb

14/104

Wert/Gro8e
FHI-10-DAH

15 KW,
2

1 (MC4)

180 V

210 V

1000 V
200V - 850 V
460 V - 850 V
125 A

15,5 A

400/380 V, 3L/N/PE, 50/60 Hz00/380 V, 3L/N/PE, 50/60 Hz

16,5A

22 A

10.000 VA
11.000 VA
15.000 VA
-0,8 bis +0,8
Ja

400/380 V, 3L/N/PE, 50/60 Hz00/380 V, 3L/N/PE, 50/60 Hz

3.333 VA

Ja

Ja

98,2 %

97,5 %

415180 | 516 mm
24 kg

trafolos

FENECON Home Montage- und Serviceanleitung
Version:2023.02

FHI-10-DAH 16A

15 kW,
2

1 (MC4)

180 V

210 V

1000 V

200V - 850 VV
460V - 850 V
16 A

22,7 A

16,5A

22 A

10.000 VA
11.000 VA
15.000 VA
-0,8 bis +0,8

Ja

10.000 VA (3.333 VA)*

3.333 VA

Ja

Ja

98,2 %

97,5 %

415180 | 516 mm
24 kg

trafolos



3.2. Technische Daten - Wechselrichter

Die Ma8e sind in mm angegeben.

(o o) - N
L] [ ] g
- A
C 0 > i
B
415 180

Abbildung 1. A Wechselrichter - Abmessungen

FENECON Home Montage- und Serviceanleitung

15/ 104
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3.3. Technische Daten - FENECON Home - EMS-Box

3.3. Technische Daten - FENECON Home - EMS-Box

Benennung
Betriebsspannung DC

Max. Strom (Batterie)
Max. Spannung (PV)
Max. Strom (PV)
Betriebstemperatur
Schutzklasse
Eingangsspannung
Breite | Tiefe | HOhe
Gewicht

Installation

Tabelle 8. Technische Daten - EMS-Box

3.3.1. Abmessungen

Die Ma8e sind in mm angegeben.

145

480
506

506

- -|

Abbildung 2. Abmessungen - EMS-Box

16/ 104

145

Wert/Gro8e
117,6 V - 500 V

40 A

1.000 V

125A

-30iC - 60iC

IP55 (gesteckt)

100V -240V/1,8A/50Hz-60Hz
506 | 365 | 145 mm

11 kg

stapelbar

365

FENECON Home Montage- und Serviceanleitung

Version:2023.02



3.3. Technische Daten - FENECON Home - EMS-Box

3.3.2. EMS-Box - Anschlussbelegung

1 2 3 4
© ©
@
@ BAT OUT
@ ©
© ©
5 6 7

Abbildung 3. Anschlussbelegung - EMS-Box

Pos. Beschreibung
Batterie Anschluss zum Wechselrichter (MC4)

Ansteuerung weiterer Verbraucher (z.B. Ladeséaule; RJ45)

Anbindung Kundennetzwerk (LAN) RJ45 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kommunikation Wechselrichter, Relaisausgange; Digitale Eingange
Erdungsanschluss

Kommunikationsausgang fur Parallelschaltung mehrerer Batterien

N~ o o~ W N Bk

Spannungsversorgung z. B. NYM-I 3x1,5 (nioht im Lieferumfang enthalten)

Tabelle 9. Anschlussbelegung - EMS-Box

FENECON Home Montage- und Serviceanleitung 17/ 104
Version:2023.02



3.4. Technische Daten - FENECON Home - Parallel-Box (optional)

3.4. Technische Daten - FENECON Home - Parallel-Box (optional)

Benennung Wert/Groge
Betriebsspannung DC 117,6 V- 500V
Max. Strom (Batterie) 40 A
Betriebstemperatur -30jC~60iC

Schutzklasse

Breite | Tiefe | Hohe

IP55 (gesteckt)
506 | 365 | 145 mm

Gewicht 10 kg

Installation stapelbar

Tabelle 10. Technische Daten - Parallel-Box

3.4.1. Abmessungen

Die Ma8e sind in mm angegeben.

145

480
506

B L A

145

506

Abbildung 4. Abmessungen . Parallel-Box
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3.4. Technische Daten - FENECON Home - Parallel-Box (optional)

3.4.2. Parallel-Box - Anschlussbelegung

©
J\
N |
©

©

+©
A\
//\
N
&

+ + LE
PARALLEL IN
© BATOUT BATIN BATIN ©
AN N\
® ® @ ®
@ o PARALLEL OUT
O | © | )
4 5
Abbildung 5. Anschlussbelegung - Parallel-Box
Pos. Beschreibung
1 Batterie Anschluss zum Wechselrichter (MC4)
2 Batterie Anschluss von den beiden anderen Batterietiirmen (MC4)
3 Kommunikationseingang fur Parallelschaltung mehrerer Batterietiirme
4 Erdungsanschluss
5 Kommunikationsausgang fur Parallelschaltung mehrerer Batterietirme
Tabelle 11. Anschlussbelegung - Parallel-Box
FENECON Home Montage- und Serviceanleitung 19/ 104
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3.5. Technische Daten - FENECON Home - Extension-Box (optional)

3.5. Technische Daten - FENECON Home - Extension-Box (optional)

Benennung Wert/Groge
Betriebsspannung DC 117,6 - 500 V

Max. Strom (Batterie) 40 A
Betriebstemperatur -30jC~60iC
Schutzklasse IP55 (gesteckt)
Breite | Tiefe | Hohe 506 | 365 | 145 mm
Gewicht 9 kg

Installation stapelbar

Tabelle 12. Extension-Box (optional) - Technische Daten

3.5.1. Abmessungen

Die Ma8e sind in mm angegeben.

145

L 365
506

145

506

Abbildung 6. Abmessungen - Extension-Box
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3.5. Technische Daten - FENECON Home - Extension-Box (optional)

3.5.2. Extension-Box - Anschlussbelegung

©
©

‘@

©
g
[o]
S

//"k
D)
)

°®

O

| ©
3

Abbildung 7. Anschlussbelegung - Extension-Box

Pos. Beschreibung

1 Batterie Anschluss zur EMS-Box parallel (MC4)
2 Kommunikationseingang fur Parallelschaltung mehrerer Batterietiirme
3 Erdungsanschluss

Tabelle 13. Anschlussbelegung - Extension-Box

FENECON Home Montage- und Serviceanleitung
Version:2023.02
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3.6. Technische Daten - FENECON Home - BMS-Box

3.6. Technische Daten - FENECON Home - BMS-Box

Benennung

Maximaler Betriebsspannungsbereich
Maximaler Ausgangs-/Eingangsstrom
Optimale Betriebstemperatur
Umgebungstemperaturbereich
Schutzklasse

Breite (inkl. Seitenabdeckung) | Tiefe | Héhe
Gewicht

Installation

Tabelle 14. Technische Daten - BMS-Box

3.6.1. Abmessungen

Die Ma8e sind in mm angegeben.

131

143

183

480

4N

131

143

183

Abbildung 8. Abmessungen - BMS-Box

22 /104

Wert/Gro8e
117,6 V - 500 V

40 A

15 bis 30 iC

-10 bis 50 iC

IP55 (gesteckt)
506 | 365 | 131 mm
13kg

stapelbar / Wandmontage

365
396.5

FENECON Home Montage- und Serviceanleitung
Version:2023.02



3.7. Technische Daten - FENECON Home - Batteriemodul

3.7. Technische Daten - FENECON Home - Batteriemodul

Benennung Wert/Groge
Nutzbare Kapazitat 49,1 Ah /2,2 kWh
Nennspannung 44,8V
Ausgangsspannungsbereich 39,2V-504V
Lagertemperaturbereich (Uber 7 Tage) -30 C bis +60 |C
Lagertemperaturbereich (Uber 30 Tage) -20 iC bis +55 |C
Lagertemperaturbereich (Uber 180 Tage) -10 iC his +50 iC
Schutzklasse IP55 (gesteckt)
Gewicht 26,5 kg

Installation stapelbar
Parallelschaltung 3 Batterietlirme parallel
Kihlung natirliche Kihlung
Versandkapazitat <30 % SOC

Modul Sicherheitszertifizierung VDE 2510/IEC62619
UN-Transportprifnorm UN38.3

Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 % bis 95 %

Tabelle 15. Technische Daten - Batteriemodul

Lagerung langer als 6 Monate

$ Mdgliche Folgen: Tiefenentladung der Zellen Defekt des Batteriemoduls.
- Externe Beladung der Batteriemodule auf Nennspannung. Dies darf nur durch den Hersteller,
oder vom Hersteller beauftragten Unternehmen durchgefiihrt werden.

FENECON Home Montage- und Serviceanleitung 23 /104
Version:2023.02



3.7. Technische Daten - FENECON Home - Batteriemodul

3.7.1. Elektrische Parameter der Batteriemodule

Bei Anzahl der Batteriemodule von 4 bis 6

Parameter Wert/Groge

Modulanzahl 4S 5S 6S

Nominale Kapazitat 8,8 kWh 11,0 kWh 13,2 kWh
Breite inkl. Seitenabdeckung 506 mm

Tiefe 397 mm

Hohe (ohne Fl8e) 924 mm 1055 mm 1186 mm
Gewicht 133,5 kg 160,0 kg 186,5 kg
Nennspannung 179,2V 224V 268,8 V
Ausgangsspannungsbereich 156,8~201,6 V 196~252 V 235,2~302,4 V

Maximale kontinuierliche Lade-

4,48 kW 5,60 kW 6,72kW

/Entladeleistung

Tabelle 16. Elektrische Parameter - AnzahlBatteriemodule 4S bis 6S (4 - 6 Module in Serie)

Bei Anzahl der Batteriemodule von 7 bis 10

Parameter Wert/Groge
Modul 7S 8S 9s 10S
Nominale Kapazitat 15,4 kWh 17,6 kWh 19,8 kWh 22,0 kWh
Breite inkl. Seitenabdeckung 506 mm
Tiefe 397 mm
Hohe (ohne Fl8e) 131,7 mm 1448 mm 1579 mm 1710 mm
Gewicht 213,0 kg 239,5 kg 266,0 kg 292,5 kg
Nennspannung 3136V 3584V 403,2V 4480V
Ausgangsspannungsbereich 274,4~352,8 V 313,6~403,2 V 352,8~453,6 V 392~493 V
/'\éi’t(li;aei i‘;‘t)S:;'”ier"Che Lade- 7,84 kW 8,96 kW 10,0 KW 10,0 KW
Tabelle 17. Elektrische Parameter - Anzahl Batteriemodule 7S bis 10S (7 - 10 Module in Serie)
24 1104 FENECON Home Montage- und Serviceanleitung
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3.8. Technische Daten

3.8. Technische Daten - Sockel

Benennung Wert/Groge
Breite (inkl. Seitenabdeckung) | Tiefe | Hoéhe 506 | 365 | 84 mm
Gewicht 6 kg
Schutzklasse IP55 (gesteckt)
Installation stapelbar

Tabelle 18. Technische Daten - Sockel

3.8.1. Abmessungen

Die Ma8e sind in mm angegeben.

365

N
@©
o

35-50

84
96
136

34-50

506

Abbildung 9. Abmessungen - Sockel

FENECON Home Montage- und Serviceanleitung
Version:2023.02
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4. Allgemeine Beschreibung

4. Allgemeine Beschreibung

FENECON Home ist ein notstromfahiger Stromspeicher, der ein eigenes Stromnetz fir den Haushalt aufbauen kanr
In diesem modularen System zur Speicherung elektrischer Energie werden Lithium-Eisenphosphat-Batterien
(LiFePO4) verwendet.

4.1. Systemkonfiguration - Gesamttbersicht

sonst
Lasten

FENECON
Online-Monitoring
Heizstab oder
Warmepumpe

Notstrom

7
0]
Wallbox

B Kundennetzwerk

©

»
»>

n oo
3
E
22

v
gm

=

j]

g

U

¢ E

g

= 3

L ‘& [oR.T} T

UE S

=2 £

—_— e
— =7 e <
u

~‘ '¢
@
b
DC-PV-
Anlage
A
B RS 485

Erzeuger
B AC

Weitere
Socomec
Zahler

Energy
Meter

[

| &«
2-Richtungs-

zahler

Netz

Abbildung 10. Anlage - schematische Darstellung mit optionalen Komponenten
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4.2. Systemaufbau: Varianten mit Notstrom

4.2.1. Standardaufbau mit Notstrom

Abbildung 11. Standardaufbau mit Notstrom

B AC
Bl RS 485
B Connection Meter

W Emergency Power
(max. 10 kw)

pox

4.2. Systemaufbau: Varianten mit Notstrom

Pos. Beschreibung

Netz

N~ o o~ W N P

Tabelle 19. Standardaufbau mit Notstrom

2-Richtungszahler
Smartmeter
Wechselrichter
PV-Anlage
FENECON Home

Verbraucher

FENECON Home Montage- und Serviceanleitung

Version:2023.02
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4.2. Systemaufbau: Varianten mit Notstrom

4.2.2. Standardaufbau mit Schuko

poA

s B ' 6
B AC -
W RS 485

B Connection Meter

B Emergency Power 4
(max. 10 kW)

,P
>

TR = s&s /\
A G
= —

1 2 3 8
Abbildung 12. Standardaufbau mit Schuko

Pos. Beschreibung
Netz

2-Richtungszéhler

Smartmeter

Wechselrichter

PV-Anlage

FENECON Home

3x Schuko mit RCD Typ B 30 mA und Sicherung

0 N o 0o A~ W N P

Verbraucher

Tabelle 20. Standardaufbau mit Schuko
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4.2. Systemaufbau: Varianten mit Notstrom

4.2.3. Systemaufbau mit zusatzlichem PV-Erzeuger

pos
y:::: : )
L4 :QZ
m AC - - EER e
B RS485 —
B Connection Meter 5 '~
M Emergency Power 9
(max. 10 kW)
e
4 \l\iﬁ-:ili )\ 1

10

Sy

]

o dlz 1
B

Abbildung 13. Systemaufbau mit zusatzlichem PV-Erzeuger

Pos. Beschreibung
Netz

2-Richtungszahler

Smartmeter

3-Phasen-Sensor oder mit PV-Wechselrichter App
PV-Wechselrichter

Zusatzliche PV-Anlage

FENECON Home

PV-Anlage

© 00 N oo o b~ wWw N

Wechselrichter

[N
o

Verbraucher

Tabelle 21. Systemaufbau mit zuséatzlichem PV-Erzeuger
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Version:2023.02



4.2. Systemaufbau: Varianten mit Notstrom

4.2.4. Systemaufbau als AC-System

b 3
s HHER 7
W AC i =
H RS 485 —
B Connection Meter 5 ~
Bl Emergency Power 8
(max. 10 kW)
—
N
= Y

| L
Coge ) 9
1 2 3

Abbildung 14. Systemaufbau als AC-System

Pos. Beschreibung
Netz

2-Richtungszahler

Smartmeter

3-Phasen-Sensor oder mit PV-Wechselrichter App
PV-Wechselrichter

PV-Anlage

FENECON Home

Wechselrichter

© 00 N o 0o b~ W N P

Verbraucher

Tabelle 22. Systemaufbau als AC-System
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4.2. Systemaufbau: Varianten mit Notstrom

4.2.5. System mit manueller Notstromumschaltung

pod

) 6

5
W AC E = g
Bl RS 485
B Connection Meter
B Emergency Power 4

(max. 10 kW)
& é

Abbildung 15. System mit manueller Notstromumschaltung

Pos. Beschreibung
Netz

2-Richtungszahler
Smartmeter
Wechselrichter
PV-Anlage
FENECON Home

Manueller Notstrom-Umschalter

0o N o o B~ WwN P

Verbraucher

Tabelle 23. System mit manueller Notstromumschaltung
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4.2. Systemaufbau: Varianten mit Notstrom

4.2.6. Systemaufbau mit der Automatischen Verbraucher-Umschaltung (AVU)

O

- - 7
B AC 6 @
M RS485 [y

M Connection Meter

B Emergency Power
(max. 10 kw)

Abbildung 16. Systemaufbau mit der Automatischen Verbraucher-Umschaltung (AVU)

Pos. Beschreibung
Netz

2-Richtungszahler

Smartmeter

Automatische Verbraucher-Umschaltung (AVU) *
Wechselrichter

PV-Anlage

FENECON Home

0 N o o A~ W N Bk

Verbraucher

Tabelle 24. Systemaufbau mit der Automatischen Verbraucher-Umschaltung (AVU)

*Zur Installation der AVU verwenden Sie die dazugehdrige Montage- und Bedienungsanleitung. Diese ist auf der
FENECON-Internetseite im Downloadcenter uriigps://fenecon.de/files-avu/zu finden.

32 /104 FENECON Home Montage- und Serviceanleitung
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https://fenecon.de/files-avu/

4.2.7. Erforderliche Komponenten

Abhéngig von der

Systemkonfiguration werden maximal

4.2. Systemaufbau: Varianten mit Notstrom

folgende Komponenten bendtigt. Bei einer

Parallelschaltung von bis zu drei Batterietirmen ist darauf zu achten, dass bei jedem Batterieturm gleich viele
Batteriemodule verbaut werden.

Anzahl
Batterietlirme

1
2
3

Anzahl

Batteriemodule HV-Box

max. Box
10 1 1
20 1 1
30 1 1

Tabelle 25. Systemkonfiguration - Erforderliche Komponenten

]

FEMS-Anschussbox <}:'{> Parallel-Box

BMS |-

Verkabelung
zwischen den
Batterietlrmen

- BMS ‘|

Batteriemodule

4-10
Batteriemodule

Sockel

1. Batterieturm

2. Batterieturm

Abbildung 17. Aufbau FENECON Home-Speichersystem mit drei Batteriettirmen

FENECON Home Montage- und Serviceanleitung

Version:2023.02

EMS
Parallel-Box Extension-Box
1 -
1 1
<g:{> Extension-Box
Verkabelung
hen di <
Bﬂ:‘rzi;grnﬁ:ﬂ - BMS -|
4-10
Batteriemodule
Sockel
& &
3. Batterieturm
33/104



5. Montagevorbereitung
5. Montagevorbereitung
5.1. Lieferumfang

5.1.1. FENECON Home - Wechselrichter

Abbildung Anzahl Bezeichnung

1 FENECON Home - Wechselrichter
1 Wandhalterung
1 Zahler mit Wandler (Wandler sind bereits am Zahler montiert)
1 Kommunikationsmodul
2 MCA4-Stecker
2 MC4-Buchse
1 Kabelschuh + Schraube fur Erdung
4 Schraube mit Dubel
34 /104 FENECON Home Montage- und Serviceanleitung

Version:2023.02



5.1. Lieferumfang

Abbildung Anzahl Bezeichnung

1 Abdeckung AC-Anschluss

2 Schraube fur Erdung und Fixierung an Wandhalterung

Tabelle 26. Lieferumfang - FENECON Home - Wechselrichter

FENECON Home Montage- und Serviceanleitung 35/104
Version:2023.02



5.1. Lieferumfang

5.1.2. FENECON Home - EMS-Box

Abbildung Anzahl Bezeichnung

1 FENECON Home - EMS-Box
2 Seitenblende
a 7
2 Befestigungsplatten
L &
4 Schrauben M4 x 10
1 Harting-Gehéause
1 Harting-Buchse
1 Verschraubung M32

- Bereits an Harting Gehause angeschraubt

36/ 104 FENECON Home Montage- und Serviceanleitung
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5.1. Lieferumfang

Abbildung Anzahl Bezeichnung
1 Mehrlochgummi
- Bereits in Verschraubung verbaut
1 Stecker (230 V)
1 Endbricke
2 Netzwerkgehéuse
5 Blindstopfen
1 Batteriekabel-Satz 1,5m
1 Montage- und Serviceanleitung
1 Bedienungsanleitung (fir den Endkunden)

Tabelle 27. Lieferumfang - FENECON Home - EMS-Box
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5.1. Lieferumfang

5.1.3. FENECON Home - Parallel-Box (optional)

Abbildung Anzahl Bezeichnung

1 FENECON Home - Parallel-Box
2 Seitenblende
d a
2 Befestigungsplatten
= &
8 Schrauben M4 x 10
1 DC-Kabel-Satz 1,2m
1 Kommunikationskabel Parallelschaltung 1,5m

Tabelle 28. Lieferumfang - Parallel-Box
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5.1. Lieferumfang

5.1.4. FENECON Home - Extension-Box (optional)

Abbildung Anzahl Bezeichnung

1 FENECON Home - Extension-Box
2 Seitenblende
g g
2 Befestigungsplatten
e v
8 Schrauben M4 x 10
1 DC-Kabel-Satz 1,2m
1 Kommunikationskabel 1,5m

Tabelle 29. Lieferumfang - Extension-Box
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5.1. Lieferumfang

5.1.5. FENECON Home - BMS-Box / Sockel

Abbildung Anzahl Bezeichnung

1 FENECON Home - BMS-Box

1 Sockel

2 Seitenverkleidung (FENECON Home - BMS-Box)
I\||ul|‘H"Mmmlwl\‘l\ ! 2 Seitenverkleidung (Sockel)

h@ 5 Wandbefestigung Befestigungswinkel (FENECON Home - BMS-

Box Teil)

. : 2 Wandbefestigung Befestigungswinkel (Wand Teil)
|@E
4 Fuse
d a
2 Befestigungsplatten
~ w

8 Schrauben M4 x 10
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Version:2023.02



Abbildung Anzahl
Tabelle 30. Lieferumfang - BMS-Modul/Sockel

5.1.6. FENECON Home - Batteriemodul

Abbildung Anzahl

1

2
g a

2
= &

4

Tabelle 31. Lieferumfang - Batteriemodul

FENECON Home Montage- und Serviceanleitung
Version:2023.02

Bezeichnung

Schrauben M6

Bezeichnung

Batteriemodul

Seitenverkleidung

Befestigungsplatten

Schrauben M4 x 10

5.1. Lieferumfang
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5.2. Bendtigtes Werkzeug

5.2. Benotigtes Werkzeug

Zur Montage der Komponenten der Anlage wird folgendes Werkzeug benotigt

Abbildung

Bezeichnung

Stift

Schlagbohrmaschine /
Akkuschrauber

Meterstab

3mm Inbusschliissel

Crimpwerkzeug

Tabelle 32. Bendttigtes Werkzeug
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Abbildung
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Bezeichnung

Wasserwaage

Schraubendrehersatz

Seitenschneider

Gabelschlisselsatz

Multimeter



6. Montage

6. Montage

Folgende Komponenten missen montiert werden:

¥ Wechselrichter

¥ Batterieturm mit Sockel, Batteriemodulen, BMS-Box, und FENECON Home - EMS-Box

¥ Optional:

" Batterieturm mit Sockel, Batteriemodulen, BMS-Box und Parallel-Box
¥ Optional:

" Batterieturm mit Sockel, Batteriemodulen, BMS-Box und Extension-Box

Vor der Installation sorgfaltig prufen, ob die Verpackung und die Produkte beschadigt sind und ob alle im
Lieferumfang in Kapitel 5.1 aufgefuhrten Zubehorteile enthalten sind. Wenn ein Teil fehlt oder beschadigt ist,
wenden Sie sich an den Hersteller / Handler.

6.1. Montage Wechselrichter
6.1.1. Sicherheitshinweise

Elektrischer Schlag durch spannungsfiihrende Teile

Tod oder schwere Verletzungen des Korpers und der Gliedma8en durch elektrischen Schlag bei
Beriihrung spannungsfiihrender DC-Kabel, die am Speichersystem angeschlossen sind.

- Vor Beginn der Arbeiten den Wechselrichter, die BMS-Box und die Batteriemodule
spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

- Mit dem Beginn der Arbeiten am Wechselrichter mindestens 5 Minuten nach dem Abschalten
warten.

- Sicherheitshinweise der FENECON GmbH in Kapitel 2.3 beachten.

- Keine freiliegenden spannungsfihrenden Teile oder Kabel berihren.

- Die Klemmleiste mit angeschlossenen DC-Leitern nicht unter Last aus dem Steckplatz
herausziehen.

- Bei allen Arbeiten geeignete personliche Schutzausriistung tragen.
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6.1. Montage Wechselrichter
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Elektrischer Schlag bei fehlendem Uberspannungsschutz

Tod oder schwere Verletzungen des Kdrpers und der Gliedma8en durch elektrischen Schlag
aufgrund Uber die Netzwerkkabel oder andere Datenkabel ins Gebaude und an andere
angeschlossene Gerate im selben Netzwerk weitergeleitete Uberspannung (z. B. Blitzschlag)
durch fehlenden Uberspannungsschutz.

- Sicherstellen, dass alle Gerate im selben Netzwerk sowie die Batteriemodule in den
bestehenden Uberspannungsschutz integriert sind

- Bei Verlegung von Netzwerkkabeln oder anderen Datenkabeln im Au8enbereich sicherstellen,
dass beim Ubergang der Kabel vom Wechselrichter oder des Batterieturms (der
Batteriemodule) aus dem Au8enbereich in ein Gebaude ein geeigneter Uberspannungsschutz
vorhanden ist.

- Die Ethernet-Schnittstelle des Wechselrichters ist als "TNV-1" klassifiziert und bietet einen
Schutz gegen Uberspannungen bis 1,5 kV.

Feuer und Explosion

Tod oder schwere Verletzungen des Korpers und der Gliedma8en durch Brand oder Explosion,
im Fehlerfall kann im Inneren des Wechselrichters ein zindfahiges Gasgemisch entstehen.
Durch Schalthandlungen kann in diesem Zustand im Inneren des Produkts ein Brand entstehen
oder eine Explosion ausgeldst werden.

- Im Fehlerfall keine direkten Handlungen am Speichersystem durchfihren.

- Sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zutritt zum Speichersystem haben.

- Die Batteriemodule Uber die DC-Sicherung am Batterieturm vom Wechselrichter trennen.

- Den AC-Leitungsschutzschalter ausschalten oder wenn dieser bereits ausgelost hat,
ausgeschaltet lassen und gegen Wiedereinschalten sichern.

- Arbeiten am Wechselrichter (z. B. Fehlersuche, Reparaturarbeiten) nur mit personlicher
Schutzausristung fur den Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Schutzhandschuhe, Augen- und
Gesichtsschutz und Atemschutz) durchfuhren.

Feuer und Explosion bei tiefentladenen Batteriemodulen

Tod oder schwere Verletzungen des Korpers und der Gliedma8en durch Brand oder Explosion
aufgrund fehlerhaften Beladens von tiefentladenen Batteriemodulen

- Vor Inbetriebnahme des Systems sicherstellen, dass die Batteriemodule nicht tiefentladen
sind.

- Das System nicht in Betrieb nehmen, wenn die Batteriemodule tiefentladen sind.

- Wenn die Batteriemodule tiefentladen sind, den Service kontaktieren

- Tiefentladene Batteriemodule nur nach Anweisung des Service laden.
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6.1. Montage Wechselrichter

Giftige Substanzen, Gase und Staube

Durch Beschadigungen an elektronischen Bauteilen kdnnen giftige Substanzen, Gase und
Staube im Inneren des Wechselrichters entstehen. Das Beriihren giftiger Substanzen sowie das
Einatmen giftiger Gase und Staube kann zu Hautreizungen, Veratzungen, Atembeschwerden
und Ubelkeit fiihren.

- Arbeiten am Wechselrichter (z. B. Fehlersuche, Reparaturarbeiten) nur mit personlicher
Schutzausriistung fir den Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Schutzhandschuhe, Augen- und
Gesichtsschutz und Atemschutz) durchfihren.

- Sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zutritt zum Wechselrichter haben.

Lichtbdgen aufgrund von Kurzschluss-Stromen

Tod oder schwere Verletzungen des Kérpers und der Gliedma8en durch Verbrennungen durch
Hitzeentwicklung und Lichtbdgen aufgrund von Kurzschluss-Strémen der Batteriemodule.

- Vor allen Arbeiten an den Batteriemodulen, die Batteriemodule spannungsfrei schalten.

- Alle Sicherheitshinweise des Batterieherstellers einhalten

Zerstorung eines Messgeréts durch Uberspannung

Tod oder schwere Verletzungen des Kdrpers und der Gliedma8en durch elektrischen Schlag
beim Beriihren eines unter Spannung stehenden Messgerategehauses: Eine Uberspannung
kann ein Messgerat beschadigen und zum Anliegen einer Spannung am Gehduse des
Messgerats fuhren.

- Nur Messgerate mit einem DC-Eingangsspannungsbereich bis mindestens 600 V oder héher
einsetzen.
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6.1. Montage Wechselrichter

Hei8e Oberflachen
Verletzungen des Kdrpers und der Gliedma8en durch Verbrennen an hei8en Oberflachen: Die
Oberflache des Wechselrichters kann sich stark erwarmen.
# - Den Wechselrichter so montieren, dass ein versehentliches Beruhren nicht méglich ist.
- Hei8e Oberflache nicht berihren.
- Vor Beginn der Arbeiten 30 Minuten warten, bis die Oberflache ausreichend abgekdhlt ist.
- Die Warnhinweise am Wechselrichter beachten

Gewicht des Wechselrichters

Verletzungen des Korpers und der Gliedma8en durch Quetschen bei Herunterfallen wahrend
# Transport oder Montage des Wechselrichters

- Den Wechselrichter vorsichtig transportieren und heben.

- Das Gewicht des Wechselrichters und seinen Schwerpunkt beachten

- Bei allen Arbeiten am Wechselrichter geeignete personliche Schutzausriistung tragen.

Sand, Staub und Feuchtigkeit

Durch das Eindringen von Sand, Staub und Feuchtigkeit kann der Wechselrichter beschéadigt und
$ die Funktion beeintrachtigt werden.

- Wechselrichter nur 6ffnen, wenn die Luftfeuchtigkeit innerhalb der Grenzwerte liegt und die

Umgebung sand- und staubfrei ist.

Elektrostatische Aufladung

$ Durch das Berihren von elektronischen Bauteilen kann der Wechselrichter Uber
elektrostatische Entladung beschadigt oder zerstort werden.
- Erden Sie sich, bevor Sie ein Bauteil berthren.

Reinigungsmittel

Durch die Verwendung von Reinigungsmitteln kénnen der Wechselrichter und Teile des
$ Wechselrichters beschéadigt werden.

- Den Wechselrichter und all seine Teile ausschlie8lich mit einem mit klarem Wasser

befeuchteten Tuch reinigen.
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6.1. Montage Wechselrichter

6.1.2. Aufstellbedingungen und Abstande am Aufstellort

kein direktes Sonnenlicht vor Regen geschiitzt vor Schnee geschiitzt

Abbildung 18. Aufstellbedingungen

¥ Der Wechselrichter muss vor direkter Sonneinstrahlung, sowie vor direktem Regen und Schnee geschutzt
installiert werden.

>300mm

>200mm >200mm >300mm

] B S
ol L

>500mm

Abbildung 19. Abstéande am Aufstellort
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6.1. Montage Wechselrichter
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Montagebedingungen

- Die Wand muss stabil genug fiur die Befestigung des Wechselrichters sein und darf nicht
entflammbar sein.

- Oberhalb des Wechselrichters mindestens 300 mm Abstand einhalten.

- Unterhalb des Wechselrichters mindestens 500 mm (hier werden Kabelkanéle nicht
mitgemessen) Abstand einhalten.

- Vor der Vorderseite des Wechselrichters mindestens 300 mm Abstand einhalten.

- Seitlich (links/rechts) des Wechselrichters jeweils mindestens 200 mm Abstand einhalten.

- Der maximale Abstand zwischen dem Wechselrichter und Installationsort des Zahlers sollte
sich an dem mitgelieferten Kabel (5m lang) orientieren. Das Kabel zwischen Z&ahler und
Wechselrichter kann auf bis zu 100 m verlangert werden.

- Die bereits vorinstallierten Stromwandler dirfen nicht gekirzt oder verlangert werden.
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6.1. Montage Wechselrichter

6.1.3. Montage

Zur Installation des FENECON Home - Wechselrichters an der Wand wie folgt vorgehen:

Montage der Wandhalterung

1. Zur Befestigung des Wechselrichters nach den angegebenen Ma8en 8 mm
Ldcher fur die beiliegenden Dibel bohren
: 110 | 120 : 2. Wenn der Wechselrichter tiber den Batterieturm installiert werden soll, dann
dient folgende Tabelle als Anhaltspunkt fiir die Bema8ung vom Boden zu den
| | | oberen Léchern. Nach oben sollte noch 435 mm Platz zur Decke sein, um die
O O O Mindestabstande einzuhalten.
8,8 kwh 1800 mm
11,0 kWh 1930 mm
13,2 kWh 2060 mm
15,4 kWh 2190 mm
——O0 17,6 kWh 2320 mm
19,8 kWh 2455 mm
22,0 kWh 2585 mm

120

3. Die Wandhalterung an der Wand befestigen. Hierflr liegen Dubel und Schrauben
bei. Es muss immer die Beschaffenheit der Wand beachtet werden, ob die Diibel
verwendet werden kénnen.

4. Den Wechselrichter, mit Hilfe des Bigels an der Riickseite, an die Wandhalterung
hangen.
5. Anschlie§end an der rechten Seite mit Hilfe der Schraube sichern.
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6.2. Montage Batterieturm

6.2. Montage Batterieturm

6.2.1. Sicherheitshinweise
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Elektrischer Schlag durch spannungsfiihrende Teile

Tod oder schwere Verletzungen des Korpers und der Gliedma8en durch elektrischen Schlag bei
Beriihrung spannungsfiihrender DC-Kabel, die am Speichersystem angeschlossen sind

- Vor Beginn der Arbeiten den Wechselrichter, die BMS-Box und die Batteriemodule
spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

- Mit dem Beginn der Arbeiten am Wechselrichter mindestens 5 Minuten nach dem Abschalten
warten.

- Alle Sicherheitshinweise des Herstellers in Kapitel 2.3 beachten.

- Keine freiliegenden spannungsfuhrenden Teile oder Kabel berihren.

- Die Klemmleiste mit angeschlossenen DC-Leitern nicht unter Last aus dem Steckplatz
herausziehen.

- Bei allen Arbeiten geeignete personliche Schutzausristung tragen.

Elektrischer Schlag bei fehlendem Uberspannungsschutz

Tod oder schwere Verletzungen des Korpers und der Gliedma8en durch elektrischen Schlag
aufgrund Uber die Netzwerkkabel oder andere Datenkabel ins Gebaude und an andere
angeschlossene Gerate im selben Netzwerk weitergeleitete Uberspannung (z. B. Blitzschlag)
durch fehlenden Uberspannungsschutz

- Sicherstellen, dass alle Gerdate im selben Netzwerk sowie die Batteriemodule in den
bestehenden Uberspannungsschutz integriert sind

- Bei Verlegung von Netzwerkkabeln oder anderen Datenkabeln im Au8enbereich sicherstellen,
dass beim Ubergang der Kabel vom Wechselrichter oder des Batterieturms (der
Batteriemodule) aus dem Au§enbereich in ein Geb&ude ein geeigneter Uberspannungsschutz
vorhanden ist

- Die Ethernet-Schnittstelle des Wechselrichters ist als "TNV-1" klassifiziert und bietet einen
Schutz gegen Uberspannungen bis 1,5 kV.
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6.2. Montage Batterieturm

Feuer und Explosion

Tod oder schwere Verletzungen des Korpers und der Gliedma8en durch Brand oder Explosion,
im Fehlerfall kann im Inneren des Batteriemoduls ein ziindfahiges Gasgemisch entstehen. Durch
Schalthandlungen kann in diesem Zustand im Inneren des Produkts ein Brand entstehen oder
eine Explosion ausgeldst werden.

- Im Fehlerfall keine direkten Handlungen am Speichersystem durchfihren.

- Sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zutritt zum Speichersystem haben.

- Die Batteriemodule Uber eine externe Trennvorrichtung vom Wechselrichter trennen.

- Den AC-Leitungsschutzschalter ausschalten oder wenn dieser bereits ausgelost hat,
ausgeschaltet lassen und gegen Wiedereinschalten sichern.

- Arbeiten am Wechselrichter (z. B. Fehlersuche, Reparaturarbeiten) nur mit personlicher
Schutzausristung fur den Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Schutzhandschuhe, Augen- und
Gesichtsschutz und Atemschutz) durchfuhren.

Feuer und Explosion bei tiefentladenen Batteriemodulen

Tod oder schwere Verletzungen des Kdrpers und der Gliedma8en durch elektrischen Schlag

beim Beriihren eines unter Spannung stehenden Messgerategehauses: Eine Uberspannung

kann ein Messgerat beschadigen und zum Anliegen einer Spannung am Gehéduse des
" Messgerats fuhren.

- Vor Inbetriebnahme des Systems sicherstellen, dass die Batteriemodule nicht tiefentladen

sind.

- Das System nicht in Betrieb nehmen, wenn die Batteriemodule tiefentladen sind.

- Wenn die Batteriemodule tiefentladen sind, den Service kontaktieren

- Tiefentladene Batteriemodule nur nach Anweisung des Service laden.

Giftige Substanzen, Gase und Staube

Durch Beschadigungen an elektronischen Bauteilen kénnen giftige Substanzen, Gase und
Staube im Inneren des Wechselrichters entstehen. Das Beriihren giftiger Substanzen sowie das
Einatmen giftiger Gase und Staube kann zu Hautreizungen, Veratzungen, Atembeschwerden
und Ubelkeit fuhren.

- Arbeiten am Wechselrichter (z. B. Fehlersuche, Reparaturarbeiten) nur mit personlicher
Schutzausriistung fir den Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Schutzhandschuhe, Augen- und
Gesichtsschutz und Atemschutz) durchfihren.

- Sicherstellen, dass Unbefugte keinen Zutritt zum Wechselrichter haben.
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6.2. Montage Batterieturm
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Lichtbdgen aufgrund von Kurzschluss-Stromen

Tod oder schwere Verletzungen des Korpers und der Gliedma8en durch Verbrennungen, durch
Hitzeentwicklung und Lichtbdgen aufgrund von Kurzschluss-Strémen der Batteriemodule.

- Vor allen Arbeiten an den Batteriemodulen, die Batteriemodule spannungsfrei schalten.

- Alle Sicherheitshinweise des Batterieherstellers einhalten.

Zerstorung eines Messgeréts durch Uberspannung

Tod oder schwere Verletzungen des Koérpers und der Gliedma8en durch elektrischen Schlag bei
Beriihren eines unter Spannung stehenden Geh&uses eines Messgerates. Eine Uberspannung
kann ein Messgerat beschadigen und zum Anliegen einer Spannung am Gehéduse des
Messgerats fuhren.

- Nur Messgerate mit einem DC-Eingangsspannungsbereich bis mindestens 600 V oder héher
einsetzen.

Hei8e Oberflachen

Verletzungen des Kdrpers und der Gliedma8en durch Verbrennen an hei§en Oberflachen: Die
Oberflache des Wechselrichters kann sich stark erwarmen.

- Den Wechselrichter so montieren, dass ein versehentliches Beriihren nicht mdglich ist.

- Hei8e Oberflache nicht berthren.

- Vor Beginn der Arbeiten 30 Minuten warten, bis die Oberflache ausreichend abgekiihlt ist.

- Die Warnhinweise am Wechselrichter beachten.

Gewicht der Batteriemodule

Verletzungen des Korpers und der Gliedma8en durch Quetschen bei Herunterfallen wéhrend
Transport oder Montage der Batteriemodule.

- Die Batteriemodule vorsichtig transportieren und heben.

- Das Gewicht der Batteriemodule und seinen Schwerpunkt beachten.

- Bei allen Arbeiten an den Batteriemodulen geeignete personliche Schutzausriistung tragen.
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6.2. Montage Batterieturm

Sand, Staub und Feuchtigkeit

Durch das Eindringen von Sand, Staub und Feuchtigkeit kann der Wechselrichter beschadigt und
$ die Funktion beeintrachtigt werden.

- Den Batterieturm nur dort aufstellen, wo die Luftfeuchtigkeit innerhalb der Grenzwerte liegt

und die Umgebung sand- und staubfrei ist.

Elektrostatische Aufladung

$ Durch das Beruhren von elektronischen Bauteilen kann der Batterieturm Uber elektrostatische
Entladung beschadigt oder zerstort werden.
- Erden Sie sich, bevor Sie ein Bauteil bertihren.

Reinigungsmittel

Durch die Verwendung von Reinigungsmitteln kdnnen der Wechselrichter und Teile des
$ Wechselrichters beschadigt werden.

- Den Batterieturm und alle Teile des Wechselrichters ausschlie8lich mit einem mit klarem

Wasser befeuchteten Tuch reinigen.

Aufstellort

- Es wird empfohlen, den Batterieturm in einem Innenraum zu installieren.

- Bei Installation im Freien, muss ein Witterungsschutz (Sonnen- und Niederschlagsschutz)

vorgesehen werden.

- Bei der Montage Schmutz und Staub vermeiden.

- Den Batterieturm nicht in einem Gebiet aufstellen, das durch Uberschwemmungen gefahrdet
$ ist.

- Den Batterieturm nicht in stark feuchten Bereichen (z. B. Badezimmer) installieren.

- Den Batterieturm nicht dort installieren, wo die Umgebungsbedingungen au8erhalb der

zulassigen Werte liegen (Kapitel Technische Daten).

- Den Batterieturm von Warmequellen und Feuer fernhalten.

- Den direkten Kontakt zwischen Batteriemodulgehéduse und Umgebungsluft sicherstellen und

das Batteriemodul nicht abdecken oder abschirmen.

Installation

$ - Bei der Montage der Batteriemodule Schutzbrille, isolierende Handschuhe und
Sicherheitsschuhe tragen.
- Alle leitfahigen Schmuckgegenstande (z. B. Uhren, Armbéander, Ringe) ablegen.
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6.2. Montage Batterieturm

Innen- oder Au8enaufstellung
Empfohlen wird die Aufstellung des FENECON Home - Batterieturms in Innenrdumen. Der Batterieturm kann aber
auch witterungsgeschutzt im Au8enbereich aufgestellt werden (z. B. Garage).

kein direktes Sonnenlicht vor Regen geschutzt vor Schnee geschiitzt

Abbildung 20. Aufstellbedingungen.

¥ Der Batterieturm muss vor direkter Sonneinstrahlung, sowie vor direktem Regen und Schnee geschitzt
installiert werden.

¥ Bei Bedingungen au8erhalb des optimalen Temperaturbereich kommt es zur Leistungsreduktion der Batterie.
(optionaler Temperaturbereich +15;C bis +30;C)

>600 >300 | >500

JHHHHHHHM

Abbildung 21. Abstédnde am Aufstellort

¥ Mindestens 300 mm von einer Wand und mindestens 600 mm zu einem anderen Batterieturm Abstand halten.

¥ Auf der Vorderseite mindestens 500 mm Abstand von einer Wand halten.
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6.2. Montage Batterieturm

¥ FENECON Home - Batterieturm und Wechselrichter sollten lbereinander aufgestellt/montiert werden. Wenn
der Raum nach oben nicht reicht, kdbnnen Batterieturm und Wechselrichter auch nebeneinander installiert

werden.

6.2.4. Montage Batterieturm 1 mit FENECON Home - EMS-Box

Zum Aufbau des Batterieturms wie folgt vorgehen:

WALL
z 4 s s 7 oz s 7
45 -65 mm

(@n]

45-65 mm

1. Der Batterieturm wird stapelbar vor einer Wand auf festem und ebenem
Boden installiert.

2. Der Abstand zu Wand muss 45 - 65 mm betragen damit die
Wandhalterung korrekt angebracht werden kann.

3. Die Fu8e mit einem Schraubenschlissel an den Sockel montieren und
den Sockel Uber die héhenverstellbaren Fi§e waagerecht ausrichten.

4. Es wird empfohlen, die FUi8e so weit wie moglich einzuschrauben,
dadurch wird die Stabilitéat erhoht.

5. Den Sockel auf den Fi8en am Installationsort aufstellen (gegebenenfalls
den Abstand von 45 bis 65 mm zu einer Wand einhalten)

6. Ein FENECON Home - Batteriemodul auf den Sockel aufsetzen und dabei
auf die Steckbolzen und Positionslocher achten.

7. An den Steckverbindungen der Batterie kann eine schwarze Schutzfolie
aufgeklebt sein. Falls vorhanden, diesen vor dem Zusammenstecken
entfernen.

$ Es konnen maximal 10 FENECON Home - Batteriemodule auf einen Sockel gestapelt werden.
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